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Il presente documento si riferisce solamente al campione
o materiale sottoposto a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotio
parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Denominazione del campione*.

I1 campione sottoposto a prova ¢ denominato “CAMINO D. 13”.
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Modalita della prova.

Resistenza al flusso.

11 terminale & stato assemblato ad una estremita di un condotto di lunghezza 2,5 m, maggiore di sei volte il
diametro del terminale ed avente gli stessi diametri interno ed esterno del terminale in prova.

All’interno del camino € stata insufflata aria alla velocita di 2 m/s + 2,5 %, per mezzo della soffiante colle-
gata all’estremita del condotto opposta al terminale.

Utilizzando il manometro differenziale ¢ stata misurata la differenza di pressione statica “AP” tra I’interno
del camino e I’ambiente di prova.

Infine ¢ stato calcolato il coefficiente di resistenza al flusso “{” del terminale mediante la relazione:

A
C=g
i . WZ
2 p nom
dove: Ap = attrito, espresso in Pa;
p = densita dell’aria = 1,202 kg/m?;
Wnom = Velocita nominale, espressa in m/s.
Risultati della prova.
Tipologia Diametro Velocita Attrito Coefficiente
interno dell’aria Ap di resistenza
nominale Waom al flusso
a
(mm] [m/s] - [Pa] (-]
CAMINO D. 13 130 2 1,55 0,64
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